
 

Proszę o zgodę zmiane specyfikacji  na 10szt UPS. 

1. Gniazda wyjściowe  z 4szt na 2szt. Przy niskiej Mocy 700VA zasadne jest tylko 2szt 

gniazd 

2. Wymiana baterii bez użycia narzedzi. Jest to parametr stosowany w nielicznych UPS-

ach firmy APC, co promuje tylko tego producenta. Prosimy o usuniecie tego wymogu 

3. Pkt 7 warunki gwarancji  dotyczy chyba monitorów a nie UPS-a 
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